FREGUESIA DE LARA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO" DE LARA

EDITAL n.2

|Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de Dezembro, procedeu-
se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de
Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

N.2 Andlises (PCQA)

%

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | y o anlises » ;

PR bk fixado no DL306/2007 | Minimo | Méximo | superioresVP c"mg:,":m Agendadas | Realizadas R’::::'::: .
|Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 2 200%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 32* 1 50% 1 2 200%
|Desinfetante residual (mg/L) s 0,22 0,54 i 1 2 200%
|Cheiro a 25C (Factor de diluigéo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,2* 6,2* 1 0% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 70 70 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 14 14 1 1 100%
 INg de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alterago anormal 7 7 - A 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 22 22 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,5 <0,15 <0,15 0 "100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Benzeno (ug/L) 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
[Benzo(a)pireno (ug/L) 0,01 <0,003 <0,003 0 100% 1 1 100%
|Boro (mg/L B) 1,0 <0,01 <0,01 0 100% 1 1 100%
|Bromatos (ug/L Br0,) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,2 <0,2 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) A 2,4 2,4 0 100% 1 1 100%
Ci (ug/L CN) 50,0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 10 10 0 100% 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10,0 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2 0,006 0,006 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,750 <0,750 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) Z 12 12 0 100% 1 1 100%
|Ferro {ug/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
[Fluoretos (mg/L F) 15 0,17 0,17 0 100% 1 1 100%
|Benzo(b)fi (ug/L) e <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
[Benzo(kjfluor (ng/L) — <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
|Benzo(ghi)perileno (ug/L) — <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
|indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) i <0,020 <0,020 0 100% 1 T 100%
|Magnésio (mg/L Mg) . 1,16 1,16 0 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50 1,9 1,9 0 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO;) 50 7 7 0 100% 1 1 100%
* |Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
|Mercurio (ug/L Hg) 1 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
INiquel (ug/L Ni) 20 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 10 10 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno({ug/L) - <0,20 <0,20 - - 1 1 100%
Tricl (ng/L) i <0,10 <0,10 1 1 100%
Cloroférmio(ug/L) — 0,20 0,20 1 1 100%
|Bromoférmio(ug/L) — 3,87 3,87 1 1 100%
|Dibromaciorometano(ug/L) = 4,76 4,76 = 1 7 100%
|Bromodiclorometano(ug/L) - 0,86 0,86 1 1 100%
|indice de atividade de Alfa total (Ba/L) 0,50 <0,04 <0,04 0 100% i 1 100%
|indice de atividade de Beta total (Bq/L) 1,00 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Dose indicativa total (mSv) 0,10 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Radio (Bg/L) 500 45,4 45,4 0 100% 1 1 100%
Bentazona ({ug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Trihalometanos (ug/L) 100,00 9,69 9,69 0 100% 1 1 100%
Tetra e Tricloroeteno (pgt) 10,00 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Zona de Abastecimento Lara

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Incumprimento do pardmetro de pH no ponto de colheita "Casa Particular - Outeiro” na zona de
abastecimento Lara no dia 17-11-2020. As causas dos Incumprimentos foram as caracterisiticas hidrogeolégicas da origem da dgua. Ndo foram tomadas medidas corretivas por ndo haver risco para a satde dos
consumidores.Incumprimento do parametro de Bactérias coliformes no ponto de colheita "Casa Particular - Outeiro" na zona de abastecimento Lara no dia 17-11-2020 .As causas do incumprimento foram dosagem
inadequada de reagente e falta de manutengdo/limpeza na rede de aducao/distribui¢do/reservatério. As medidas corretivas tomadas foram manutengdo/limpeza/higienizagdo na rede de distribuigdo/reservatério e
correcdo da dosagem de reagente no tratamento. Posteriormente realizou-se uma analise de verificagdo. Todos os incumprimentos foram comunicados ao Delegado de Sadde e a ERSAR.
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